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Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ludsku potrodnju prema Rjesenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/1-541-02/19-03/10. Urudzbeni broj:
§34-07-2/1-20-7 od 2. ruina 2020. Ovlasteni laboratorij za obaylianje dielatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (povrdinshe, podsemne i otpadne vode te
sedimenta) prema Rjesenju Ministarstva zadtite okolisa i energetike, Klasa UP/1-325-07/20-02/06; Urudzbeni broj. 317-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020,
Stuzbeni laboratorij za obavljanje sluzbenih analiza hrane i hrane za zivotinje prema Rjesenju Ministarstva poljoprivrede. Klasa UP/I-322-01/20-01/38,
Uradzbeni broj: 323-10/1304-21-8 od 06, prosinca 2021, Sluzbeni laboratorij za obavljanje sluzbenih analiza predmeta opée uporabe prema Riesenju
Ministarsiva zdravstva, Klasa UR/-541-02/20-03/08; Uradzbeni broj: 334-03-3-2/2-21-06 od 17 lipnju 2021, Oviasteni laboratorij za obavljanje struénih
poslova zastite okolisa prema Riesenju Ministarstva zadtite okolisa i prirode, Klasa: UIYE351-02/15-08-68: Urudzbeni hroj: 317-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada
2015, i Rjesenju Ministarstva zadtite okolisa i prirode, Klasa: U/ 351-02/15-08-94: Urudzbeni broj: $17-06-2-1-1-15-2 od 26, studenog 2015, Rjesenje
Ministarstva gospodarsiva i odrzivog razvoja 2a obavijanje dielatnosti pracenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudzbeni broj: 517-04-2-20-1 od
27 srpnja 2020.; Rjetenje Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvaja za obavljanje djelatnosti pracenja emisija onetiscupucth tvari u zrak iz nepokreinih
izvora Klasa UP/A-351-02/20-08/15 Urudzbeni brois §17-04-2-20-2 od 27. srpnju 20200 RjeSenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavijanje
dielatnosti poslova zastite na radu. osposobliavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih t kemijskih Gimbenika u radnom okolisu Klasa:

UP/A=1E3-01/19-01/61 Urudzbeni broj: $24-03-03-02/3-20-25 od 20. veljace 2020, G e
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Analititki broj : 22/4764

Rijeka. 31.08.2022.

Narutitel] : REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ZUPANIJA
Adamiceva 10
51000 Rijeka

Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrosnju nakon prerade

Mjesto uzorkovanja: Krk. ZO Badka preradena voda- Badka

Vrijeme uzimanja uzorka :  21.07.2022. u 11,50 Vrijeme dostave uzorka: 21.07.2022. u 15.00
Analiza zapogeta: 21.07.2022. u 15.10 Analiza zavriena: 02.08.2022. u 13.00
Uzorkovanje proveo/la: Darko Budimir Sukladno planu OB 10-200

Podaci 0 uzorku:
Djedji vrtic

Izjava o sukladnosti rezultata: ) SR

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrodnju (NN 56/13. 64'15, 104/17.115718.16/20) uzm‘a‘k je prema l‘GPlll\*ﬂ-ﬂlm _
parametrima SUKLADAN Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17. NN
39/20).

Voditelj Odsjeka I, Voditelzil Od.'l‘f!?‘,;;.";" 2ot
; ’ \ hb\.. d f:é’*,”" - ‘-’T 2 s
lzv.prof.dr.sc. A!eksandar\ﬁulog. dipl.sanit.ing. ' Doe.dr.s€ Marin Glad. dipl.sanit.ing.
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Benao(g.h.i)perilen

Indeno(1.2.3-cd)piren
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PESTICIDI
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Atrazin
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Deisopropy! atrazine
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Desethyl - 2 - hydroxy
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Vlastita metoda M 159-200:

lzdanje 1. 13.11.2019..
modificirana HRN EN 50
17993:2008*.

Vlastita metoda M 159-200:

Izdanje 1. 13.11.2019..
modificirana HRN EN [SO
17993.2008%
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Terenski podaci

0B 51200, lzdamje 3

L Pokazatelj Metoda Mijerna jedinica MDK** Rezultat Sukladno
Femperatura vode SM 23rd Ed.2017.2550 p.» e 25.0 18.2 Da
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018% mg/l, 0.5 0.11 Da
Metoda uzorkovanja HRN IS0 5667-5:201 1 i HRN
IS0 19485:2008%
Fizikalnn-kemijski i kemijski pokazatelji
L Pokazatelj Metoda Mijerna jedinica MDK** Rezultat Sukladno
Boja SM 23rd Ed. 2017. 2120 ¢ % Jedinica PUCo skale 20 5 Da
Miris SM 23rd Ed.201 721508 bez bez Da
Okus SM 23rd Ed.2017.2 160 B bez bez Da
Mutnoéa HRN EN [SO T027-1:2016% NTU 4 0.42 Da
pH vrijednost HRN EN IS0 10523:2012% pH jedinica 6.5-95 1.7 Da
Temperatura vode pri L0 239
mjerenju pl
Vaodljivost HRN EN 27888:2008% uSiem/20°C 2500 833 Da
Tvrdoca - ukupny SM 23rd Ed2017.2340 A, j 3 % mg/l. CaC03 223
Hidrogenkarbonat HRN EN IS0 9963-1: 1998 mg/L 11CO3- 180
Utrosak KMnO4 HRN EN [0 8467:2001% mg O2/1. 5.0 0.55 Da
Amonij HRN IS0 7150-1: 1998+ mg NH4/, 0.50 0.004 Da
Nitritj HRN EN 26777:1998* mg/l. N2 0.50 < 0.003 Da
Fostati HRN EN 180 6878:2008* ugP/1, 300 3 Da
Fenoli Vlastita metoda, M 207-200: ug/l, 2.0
lzdanje 2; 2 1.09.2020..
modificirana HRN EN ISO
14402:2003, Uputa proizvodacy
SkalarSANpluy Analy zer
Systems*
Aniunskiduacrgcu!i HRN EN 903:2002¢ ug/l. 200.0 < 50,0 Da
Neionski detergeni Viastita metoda, M 56-200: ug/l. 200.0 < 100,0 Da
lzdanje 2; 29.09.2020. i M
322200, lzdanje 1: 28.09.2020.
Kivetni tes, HACH, LCK 333+
Cijanidj Vlastita metody, M 117-200: ug/ 50 10 Da
Izdanje 2: 14.09.2020.. HACH,
Method 8027, Ed.8: 2013.#

(55
co
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Silikati Vlastita metoda. M 15-200: mg/L 50 3.4 Da
Izdanje 1. 12.03.2020.% | _ E
Bakar HRN EN IS0 17294-2:2016% mg/L 2,0 0.0006 Da
Cink HRN EN ISO 17294-2:2016* ug/L 3000 5 Da
Kadmij HRN EN IS0 17294-2:2016* ug/l 5.0 0,08 Da
Krom HRN [N IS0 17294-2:201 6% ug/l, 50 0.5 Da
Nikal Hl-{N EN lg() 17294-2:2016* ug/L 20 < 0.8 Da
Olovo HRN EN I1SO 17294-2:2016* ug/L 10 < 03 Da
'/’.i#a interna metoda AMA-254* ug/l. 1.0 < .25 Da
Zeljezo | HRN EN IS0 17294-2:2016% ug/l, 200.0 < 10.0 Da
Mangan HRN EN ISO 17294-2:2016* ug/L. 50.0 g Da
Bor HRN EN IS0 17294-2:2016% mg/l. 1.0 < 0.05 Da
Vanadij HRN EN IS0 17294-2:201 6* ug/lL 5.0 1.4 Da
Ars;:n I.ﬂ]RN EN ISO 17294-2:2016* ug/L, 10 1 Da
Selen HRN EN IS0 17294-2:2016* ug/L, 10 2 Da
Antimon HRN EN 1S0 17294-2:2016* 7 ug/L 3.0 £ 12 Da
Aluminij HRN EN ISO 17294-2:2016* ug/L 200 < 20 Da
Barij HRN EN ISO 17294-2:2016* ug/L | 7700 < 8 Da
Srebro HRN EN ISO 17294-2:201 6+ ug/l. : 10 | 4 y Da
Kobalt HRN EN IS0 17294-2:201 6% ug/lL | . <
Berilij H}{N ENISO i7294-2:20]6; ug/l, - < 0.5
Poliaromatski ugljikovodici Vlastita metoda M 159-200: ug/L 0.10 < 0.000050 Da
ukupni Izdanje 1. 13.11.2019,

Modificirana HRN EN 1SO
17993:2008*

Benzo(b)fluoranien Vlastita metoda M 159-200; ug/L.

< 0,00050
Tzdanje 1. 13.11.2019.,

modilicirana HRN EN ISO

17993:2008+
Benzo(k)(luoranten Vlastita M 159-200: Lzdanje 1. ug/l, < 0,00020

13.11.2019., modificirana HRN
EN 1SO 17993:2008*

Benzo(a)piren Viastita metoda M 159-200: ug/l, 0.010
lzdanje 1, 13.11.20 19..
modificirana HRN EN ISO
17993:2008%*

< 0.000050 Da

4/ 8
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OB 51-200, lzdanje 3

FUNGICIDI

Mankozcb HRN EN [SO 12918:2002 i ug/L 0.10 < (.020 Da
HRN EN ISO 10695:2002

Propineb HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
HRN EN 1SO 10695:2002

Tiofanat metil HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
10695:2002

Tebukonazol HRN EN I1SO 12918:2002 i ug/l. 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Azoksistrobin HRN EN [SO 12918:2002 i ug/L. 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Folpet HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
10695:2002

KLORACETAMID

Acctoklor HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < (.020 Da
10695:2002

Acetoklor ESA HRN EN IS0 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
10693:2002

Acetoklor OXA HRN EN [SO 12918:2002 i ug/L. 0.10 < 0.020 Da
10695:2002

S- metolaklor HRN EN IS0 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Metolachlor OXA HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L, 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Metolachlor ESA HRN EN 1SO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
10695:2002

MikrobioloZki pokazatelji

l Pokazatelj Metoda Mjerna jedinica MDK** Rezultat Sukladno

Koliformnc bakterije HRN EN [SO broj/100 ml. 0 0 Da
9308-1:2014/A1:2017*

Escherichia coli HRN EN ISO broj/100 mL. 0 0 Da
0308-1:2014/A1:2017*

Enterokoki HRN EN 150 7899-2:2000%* broj/100 mL 0 0 Da

Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222:2000% broj/1 mL 100 0 Da

BBroj kolonija na 22°C HRN EN 180 6222:2000%* broj/1 mL 100 0 Da

Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189:2016* broj/100 ml 0 0 Da



